§-18.2104 SAHKOVERKOT

Tentti 12.1.2010, klo 9-12, 54

1. Seliti virran, jinnitteen ja impedanssicn redusoiminen muuntajan yli.
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Selitd pinta-ala kriteerio dynaamisen stabiilisuuden miirittimisessi.

3. 20 kV avojohdon johtimien vaiheviili on 1,1 m ja johtimen stide 7 mm. Laske johdon
reaktanssi per km kun johto on varustettu taso-orrella.

4. Selitd johdon luonnollinen teho ja sen liittyminen johdon jinnitteen siation,
5. Anna maasulkuvirtapiirin sijaiskytkentd symmetristen komponenttien avulla, Selitd piirin

kdvitiytyminen a) maasta erotetun verkon tapauksessa, b) sammutetun verkon lapauksessa.

Vastataan kaikkiin viiteen tehtiiviiin .



