Aalto-yliopisto 1
Automaatio- ja systeemitekniikan laitos
Kalevi Piira

AS-74.3180 Rakennusautomaatio (3 op), tammikuu 2012

Tentti 5.1.2012

Tentissi el saa olla mukana kirjallista materiaalia!
Vastauksen pituus/tehtdva max. 1 sivu.

Tehtivi 1 (6 pistetti)
Vastaa lyhyesti seuraaviin kohtiin.

a) Rakennusautomaatio (méaérittele kisite).

b) Nimed vihintdén kolme rakennusautomaatiossa hyddynnettavaa kenttaviyliprotokollaa.

c) Mikd on M-Bus ja mihin sitd kdytetd4n?

d) Mitd tarkoittavat sdétdkaavion termit TE ja TC?

e) Ladmmityspatterien menoveden limpétila sdddetdan ulkoldmpétilan mukaan yksinkertaisella sidtd-
kayrilld. Mitd kylmempi sdi, sitd kuumempaa vettd kiertd4 patteriverkostossa. Mikd seuraavassa luetel-
luista sdatotavoista on kyseessd: kaskadisaats, suhdesiddto, kompensointisiitd, vakioarvosiits vai
adaptiivinen sdatg?

f) Pisteluettelo on yksi rakennusautomaation hankekohtaisista suunnitteluasiakirjoista. Mika on ko.
asiakirjan keskeinen sisdlt6?

Tehtdvi 2 (6 pistetti)

Selosta lyhyesti perinteisen rakennusautomaatiojirjestelméan valvomotason, alakeskustason ja kenttilaite-
tason keskeiset tehtdvit ja toiminnot.

Tehtiivi 3 (6 pistetti)

Liitteesséd 1 on esitetty ilmanvaihtokoneen sditSkaavio.

a) Séditokaaviossa on ympyrén sisalld jadtymisvaarakytkintd kuvaava termi.
¢ Millé kirjainlyhenteelld jidtymisvaarakytkin on merkitty?
e Mihin ala-keskuksen pisteeseen/pisteisiin se on yhdistetty?
e Missd jadtymisvaarakytkin sijaitsee fyysisesti?
e Kenen vastuulle sen asentaminen kuuluu?

b) Liitteessd 1 olevan saatdkaavion yksi keskeinen toiminto on LTO:n huurtumisen sulatussits.
e Minkd mittauksen perusteella LTO:n huurtumisen sulatussiitd kdynnistyy?
e Millad perusteella ko. tapahtumaan littyvé hilytys annetaan?
o Miten saétopeltejd FG2.1 ja FG2.2 ohjataan sulatussidadon aikana?
e Milld perusteella LTO:n huurtumisen sulatussdits padttyy?

c¢) Kuvaile litteessd 1 olevan sddtdkaavion ilmanvaihtoprosessin toimintaperiaate limmityskaudella
(tuloilman ldmpétilan laskiessa) hyGdyntden sadtokaaviosta loytyvid teknisid merkintGja ja
suureita.

SIIRRY SIVULLE 2!
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Tehtivi 4 (6 pistetti)

Seuraavat kysymykset perustuvat seminaarit6ihin. Valitse seuraavista 2 kysymysta, joihin vastaat.
(Vastauksen pituus max. 1/2 sivua per kysymys). Huomaa, ettet saa vastata tehtévadn, joka perustuu
omaan seminaarityohdosi,

1. Rakennusautomaation vaikutus sisdilman laatuun. Luettele sisdilman laadun kannalta merkittivimmit
tekijit ja kerro miten sisdilman laatua voidaan parantaa taloteknisillé jérjestelmilla seka nithin liitetylli
automaatiolla.

2. llmanvaihtokoneen automaatioratkaisut. Kerro lyhyesti ilmanvaihtokoneen siitskaaviosta,
toimintaselostuksesta ja laite-erittelyst4 sekd kuvaa ilmanvaihtokoneiden tyypillisid
automaatioratkaisuja.

3. Rakennusten energianseurantaohjelmistot. Selvitd miten rakennusten energianseuranta voidaan
toteuttaa ja mitd ohjelmistoja sithen on kiytettavissi.

4. Huoltokirjan integrointi rakennusautomaatiojérjestelmaan. Kerro miké on kiinteistén huoltokirja ja
miten se voidaan integroida rakennusautomaatiojirjestelmain,

5. oBIX ja sen hy6dyntimismahdollisuudet. Selvitd mistd 0BIX:ssa on kysymys ja kerro sen eduista,
haasteista ja kdyttosovelluksista.

6. KNX standardi. Selvitd mistd KNX standardissa on kysymys ja kerro sen paisovellusalueista.
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